
PAŃS1WOWYPOWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w StarogardzieGdańskim

Starogard Gdański, dnia 13.04.20l6r.

Orzeczenie o jakości wody podawanej
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Junkrowy

Na podstawie sprawozdania nr 295z120l6/LBŚ z dnia 13.04.20l6r z badania próbki wody
pobranej w dniu 11.04.2016 r. z punktu monitoringowego jakości wody ustalonego dla urządzenia
zbiorowego zaopatrzenia w wodę Junkrowy - Stacja Uzdatniania Wody Junkrowy - woda
podawana do sieci

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Próbkę zbadano w zakresie parametrów obejmujących monitoring kontrolny - bakterie
grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, barwa, mętność, pH, przewodność
elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy.

Analiza jej wykazała zgodność z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1989).

Orzeczenie wydano w oparciu o przepisy § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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Otrzymuje:

1. Gminne Wodociągi i Kanalizacja sp. z 0.0. ul. Polna 33,83-250 Skarszewy
2. Burmistrz Skarszew, Plac Hallera 18, 83-250 Skarszewy
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