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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 256z /2020/LBS 189
AB 611 1 zieceniodawca:  Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp.zo.0. 83-250 Skarszewy ul. Poina 33
2. Data pobrania probki: 2020-05-18 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
. ; 9.Stan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_probki: 2020-05-18 przyjecia: prawidiowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4, Numer_protokotu: 180/L/20/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
5. Kod_prébki: 180/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru: punkt kontroli wody podawanej do sieci Hydrofornia Czarnocin gm. Skarszewy uzzww Czarnocin
7.Data rozpoczecia badania: 2020-05-18 12. Data_zakoficzenia_ badania: 2020-05-21
Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1
Parametr Metoda oznaczenia Jednostka Wynik Niepewnosé(n)/ | yemp. pom. Wartos¢ Stwierdzenie
przedziat ufnosci (C) parametryczna* zgodnosci **

Metnosé A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 041 0,12 1
Barwa A | PB LS 02 edycja4 z 16.01.2012 mg Pyl | 49 0,5 -
pH A | PB LS 04edycjad z24.02.2017 - 7.8 0,3 6,5-935
Przewodnosé elektryczna wlasciwa 2) A | PN-EN 27888:1999 pS/em 561 28 18.4 2500
Liczba bakterii grupy coli/100ml A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Jjtk 1] - 0
Liczba Escherichia coli/100ml A vzumz ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 - 0
Liczba Enterokokéw katowych/100ml A | PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0 - 0
| Ogdlna liczba mikroorganizmow w N.uoo po 72h/1ml A | PN-ENISO 6222:2004 ) jtk 10 <6;16> i bez nieprawidiowych zmian
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Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacjs Nr AB 611

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr  2562z/1 /2020/LBS L
1.Zleceniodawca: Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33
2. Data pobrania prébki: 2020-05-18 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
" £ 9.Stan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_prébki: 2020-05-18 przyjecia: prawidtowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokolu: 180/L/20/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jako$ci wody
5. Kod_prébki: 180/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdarski 15.Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru: punkt kontroli wody podawanej do sieci Hydrofornia Czarmnocin gm. Skarszewy uzzww Czarnocin
7.Data rozpoczecia badania: 2020-05-18 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2020-05-21
Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1
Parametr Metoda oznaczenia Jednostka Wynik Niepewnosc(n)/ Temp. pom. Wartos¢ Stwierdzenie
przedziat ufnosci (©) parametryczna* zgodnosci **
Zapach 4) N | PB_LS 07edycja 1 z23.05.2013 - brak zapachu - =
 Smak 4) | N | PB LS 07edycjalz23.05.2013 - | akeceptowalny - |- - I
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1) - zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody praezmaczonej do speiycia praey. hidzi
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75%#»3555 adzenia do komg i wplywu (25°C)
- badanie nicakredyviowane
) norma wycofana bez zastapicnia
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B.Klicnt ma prawo do reklamaci w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania,




