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N\\\&%\Ilrf!ff = ODDZIAL LABORATORYJNY Laboratorium Badari Srodowiskowych
y .9~Q\...\\..|.!!J. f«/.ﬂr Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacjg Nr AB 611
(TS ’ , 4
BADANI,
\ e SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 855z /2020/LBS 623
AB 611 1.Zleceniodawca: Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp.zo.0. Ul. Polna 33 83-250 Skarszewy
2. Data pobrania probki: 2020-10-19 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
: : 9.Stan probki w chwili
3.Data_dostarczenia_probki: 2020-10-19 przyjecia: prawidiowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokotu: 547/L/20/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jako§ci wody
5. Kod_probki: 547/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdaniski 15.Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru: kuchnia punkt zgodno$ci budynek mieszkalny Junkrowy 15 gm. Skarszewy uzzww Junkrowy
7.Data rozpoczecia badania: 2020-10-19 12. Data_zakonczenia_ badania: 2020-10-22
Dane pozyskane od klienta, pozycjanr: 1
Parametr Metoda oznaczenia Jednostka | Wynik Niepewno$¢(n)/ | Temp. pom. Wartosc¢ mg_maw.mq_w
przedziat ufnosci (€) parametryczna* zgodnosci **

Metnos¢ A | PN-ENISO 7027-1:2016-09 NTU 0,53 | 0,15 1
Barwa - A | PB LS 02edycja4z16.01.2012 mg Pt/l 4.2 |05 - N ]
pH - ) A | PB_LS_04edycja4224.02.2017 - 74 |03 | 6,5-9,5 !
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa 2) A | PN-EN27888:1999 pS/cm 822 42 21,2 20
Eomg bakterii grupy coli/100ml A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 - 0
r_nwcm Escherichia coli/100ml A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  jtk 0 = o L
r_nmam Enterokokow katowych/100ml A | PN-ENISO 7899-2:2004 I B . 0 - 0
Omo_sm liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h/lml | A | PN-ENISO 6222:2004 jtk 5 <310 bez nieprawidiowych zmian |

iA — badanic akredytowane przez PCA ) - B i

*) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez lodzi

<" ~ warto$¢ ponizej oznaczalnosci metody

N — niepewnost rozszerzona obliczona dla pozionu ufnedci okelo P=95% ze wspolczynnikiem rozszerzenia k=2
2) - korekta za pomocy urzadzenia do kompensacii wplywu temperatury (25 °C)

N - badanie nicakredytowane

N* - badanie przep d: ‘metoda akred n3. jednak wynik oznaczenia wykracza poza nh_ﬁnm w_n-n&‘amn.__
#¥% - organ oceniajacy wyniki moze \Lmsm@:&n EE_ nﬂm@aﬁv&w&gsn!n decyzyi
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1.Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidentiolk z1

2. Wyniki badania odnoszg sie wylacznie do badanych pri
3 Klienl ma prawo do reklamacii w ciggu 14 dni od daty olrymania sprawozdania,

:_J?p\.«

jw S dzic Gdanskim wynik badania nic moZe bv¢ powiclany inaczej jak tylko w caloéci PR = F_064 Edvcja 5




