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AB 611

1.Zleceniodawca:
2. Data pobrania prabki:
3.Data_dostarczenia_probki:

4. Numer_protokofu:
5. Kod_prébki:
6. Miejsce_poboru:

Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp.zo.0. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

2021-07-13 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia
9.Stan prébki w chwili
2021-07-13 przyjecia: prawidiowy
322/L/21/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
322/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski

pkt kontroli wody podawanej do sieci Stacja Uzdatniania Wody Pogédki gm. Skarszewy

13. Stwierdzenie zgodnosci:

O

14.Zasada podejmowania decyzji:

15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01

7.Data rozpoczecia badania: 2021-07-13 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2021-07-16
Dane pozyskane od klienta, pozycjanr: 1
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! _ i przedziat ufnosci | () parametryczna zgodnosci |
| I i | i ;
| Metnos¢ | A | PN-ENISO 7027-1:2016-09 NTU 0,32 ,_ 0,09 . 1 ,_ = ]
| Barwa A | PB_LS_02edycjadz 16.01.2012 mg Pyl 3,7 0.4 5 | - = _
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|_Przewodnosé elektryczna wiasciwa 2) A | PN-EN 27888:1999 uS/cm 491 26 20,3 _ 2500 - _
|_Liczba bakterii grupy coli/100m| | A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 . ) 0 | i
| Liczba Escherichia coli/100m | A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A12017-04 itk o - . = _ L T
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| Liczba Enterokokdw kafowych/100ml | A _ PN EN IS0 7899-2:2004 _.% / S | : : : [ = f
Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h/Iml | A | PN-ENISO 6222:2004 ik | 2 | <1 = | bez meprawidiowych zmian L R
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Data sporzadzenia
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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr

1.Zleceniodawca: Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp.zo.0. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

2. Data pobrania prébki: 2021-07-13 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia
. s 9.Stan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_prébki: 2021-07-13 przyjecia: prawidiowy
4. Numer_protokotu:  322/L/21/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
5. Kod_prébki: 322/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski

6. Miejsce_poboru: pkt kontroli wody podawanej do sieci Stacja Uzdatniania Wody Pogadki gm. Skarszewy
7.Data rozpoczecia badania: 2021-07-13 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2021-07-16
Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1

13. Stwierdzenie zgodnosci:

O

14.Zasada podejmowania decyzji:

657z/1 /2021/LBS
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15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
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_ _ f_ przedziat ufnosci (©) parametryczna* zgodnosci ** |
| Zapach 4) ' N | PB_LS_07edycja | 223.05.2013 - | brak zapachu | z - = 1 p W
| Smakd4) | N | PB_LS 07edycja 1 z23.05.2013 - | akceptowalny 4 - _ - L L 1_
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2) - korekta za pomocy urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury (25 °C)

N - badanie nicakredytowane

A) norma wycofana bez zastapienia

#)metoda nicakredylowana, dla kiérej nie spelnione s3 wymagania normy PN-EN SO 17025:2018-02

N* - badanic przeprowadzone metods akredytowans, Jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakres akredytacji
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| L.Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemioky gi znej w Starogardzie Gdanskim wynik badania nie moze by¢ powiclany inaczej jak tylko w calosci F_064 Edycja 5

2. Wyniki badania odnosz4 si¢ wylgeznie do badanych probek.
B.Klient ma prawo do reklamacii w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.




