POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Data sporzadzenia
sprawozdania

83-200 Starogard Gdariski, ul. Kanalowa 5 g 11
tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : _muo_.wsq_:s..@omm?mﬁauma pl AN
ODDZIAL LABORATORYJNY Lab ium Badari Srodowiskowych
Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611
SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr  112z/1 /2022/LBS &
1.Zleceniodawca: Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp z o.0. ul. Polna 33 83-250 Skarszewy
2. Data pobrania prébki: 2022-03-14 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
. . 9.Stan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_préobki: 2022-03-14 przyjecia: prawidiowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokotu: 60/L/2022/z 10. Cel_pobrania: wewngtrzna kontrola jakosci wody
5. Kod_prébki: 60/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru: pkt kontroli wody podawanej do sieci, Hydrofornia Czarnocin
7.Data rozpoczecia badania; 2022-03-14 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-03-17
Dane pozyskane od klienta, pozycjanr: 1
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Parametr Metoda oznaczenia Jednostka Wynik Niepewnosc(n)/ | Temp. pom. Wartosc Stwierdzenie
przedziat ufnosci (©) parametryczna* zgodnosci **
Zapach 4) N | PB_LS_07edycja 1 z23.05.2013 - | brak zapachu - - _ = -
| Smak 4) o ] I | N | PB_LS_07edycja 1223.05.2013 - | akceptowalny | - = = -

~ badanie akredytowane | _u-unu PCA

} — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

b <" — wartos¢ ponizej oznaczalnosci metody

+ Inie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej niepewnosci réwnej

N — niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla poziomu ufnosci okolo P=95% ze wspolczynnikiem rozszerzenia k=2, dla p ow mikrobiologi 21

lodchyleniu standardowemu odtwarzalnoéei wewngtrzlaboratoryjnej.
)~ korekta za pomocy urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury (25 °C)
— badanie .:Q_Go&_aasa:o

B) norma wycofana bez zastapienia

A)metoda nieakredytowana, dla ktérej nie spelnione 54 é_n:nmwb.w normy PN-EN IS0 17025:2018-02
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f.Klient ma prawo do reklamacii w ciggu 14 dni od daty otrayma
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ie Gdariskim wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calogdci
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