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AB 611 4 716ceniodawea:

2. Data pobrania probki:
3.Data_dostarczenia_prébki:

4. Numer_protokotu:

5. Kod_prébki:

6. Miejsce_poboru:

7.Data rozpoczecia badania:
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Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611
111z /2022/LBS 86

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr

Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp z 0.0. ul. Polna 33 83-250 Skarszewy

2022-03-14

2022-03-14

59/L/2022/z

59/IF/z

8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia

9.Stan prébki w chwili
przyjecia: prawidiowy

10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jako$ci wody

11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski

13. Stwierdzenie zgodnosci:

O

14.Zasada podejmowania decyzji:

15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01

pkt zgodnosci tazienka Budynek mieszkalny wielorodzinny Kamierowskie Piece ul. Stoneczna 1/8

2022-03-14

12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-03-17

Dane pozyskane od klienta, pozycja nr:
_. Parametr Metoda oznaczenia Jednostka | Wynik Niepewno$¢(n)/ | Temp. pom. Wartos¢ Stwierdzenie
| przedziat ufnosci (C) parametryczna* zgodnosci **
Metnosé | A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0.11 0,03 . 1 2
| Barwa A | PB_LS 02 edycja4z16.01.2012 mg P/l <2,0 E 3 - -
_T pH ) A | PB_LS_04 edycja4 z24.02.2017 . 7.6 03 : 65-95 i
| Przewodnosé elektryczna wlasciwa 2) A | PN-EN 27888:1999 uS/cm 511 27 18,8 2500 -
| Liczba bakterii grupy coli/100ml | A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 5 g _ 0 %
| Liczba Escherichia coli/100ml e | A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk | 0 - - h 0 -
| Liczba Enterokokéw kalowych/100m | A | PN-ENISO 7899-2:2004 jtk | 0 . . 0 | .
| Ogolna liczba mikroorganizméw w22°C po 72b/Iml | A | PN-ENISO 6222:2004 jtk 1 <0;7> - | beznicprawidlowychzmian | -

1

) = zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

ﬁ ~ badanie akredytowane przez PCA

<" — §¢ ponizej Inosci metody
n — niepewnoéc rozszerzona obliczona dla poziomu ufnoici okolo P=95% ze wspdtczynnikiem rozszerzenia k=2, dla v ikrobiologicznych zg:
odchyleniu standard odtwarzalnodci laboratoryjne.
2) - korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury (25 °C)
W — badanie nieakredytowane
* - badanie przep d metody akredvtowans, jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakr n&.ﬁﬁu 3 Ve 3 .
** - organ oceniajacy wyniki moze ES@.W?&%&MM?&&&. ia decyzji Ny ..uMm_ Y 1 ECHNIK
_ C ta 4o Oddziatu Labor: toryinego
.}E»QQNOS&T g.@ﬂ: Wm . ﬁﬂ.. ski

Zatwierdzil:

. ZDignie}

1.Bez pisemnej zpody Powistowej Stacji Sanitar
-Wyniki badania odnosz sig wylkjeznie do badanych probek.

v.E.n.__ ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzy mania

_

wozdania
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dnie z [SO 19036 i jest oparta na standardowej niepewnosci rdwnej
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Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611
SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 111z/1 /2022/LBS 86
1.Zleceniodawca: Gminne Wodociggi i Kanalizacja Sp z 0.0. ul. Polna 33 83-250 Skarszewy
2. Data pobrania prébki: 2022-03-14 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
. . 9.Stan probki w chwili
3.Data_dostarczenia_prébki: 2022-03-14 przyjecia: prawidtowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokotu: 59/L/2022/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jako$ci wody
5. Kod_prébki: 59/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru: pkt zgodno$ci tazienka Budynek mieszkalny wielorodzinny Kamierowskie Piece ul. Stoneczna 1/8
7.Data rozpoczecia badania: 2022-03-14 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-03-17
Um:m uonﬁwm:o od r__mam pozycjanr: 1
ﬁ Parametr Metoda oznaczenia Jednostka Wynik Niepewnos¢(n)/ | Temp. pom. Wartosc¢ Stwierdzenie
przedziat ufnosci (©) parametryczna® zgodnosci **
Zapach 4) | N | PB_LS_07edycja 1 z23.05.2013 - brak zapachu - - % -
| Smak4) = | N_| PB_LS 07edycja1223.05.2013 - | akeeptowalny | - | - r a

~ badanie nw—.mn_ﬁoss:m nﬂnu 2 PCA

ul dnie z Rozy Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

<" — wartos¢ ponizej oznaczalnodci metody

.r.. m:mnn.i:ow.m rozszerzona obliczona n:u- poziomu ufnosc okolo P=95% ze wspolczynnikiem rozszerzenia k=2, dla p v ikrobiologi h dnie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej niepewnosci rownej
tandar odtwarzal zlab n

2) — korekta za pomoca urzadzenia do _no_:unnmwn... wplywu ﬁh_uumnwms (25°C)

W = badanie nieakredytowane

) norma s..u._na—.»:w bez zastapienia
Jmetoda nieakredytowana, dla ktorej nie spelnione s wymagania normy PN-EN IS0 17025:2018-02

* - badani przep izone metody ak ..., Jhagréﬂ_rggsgéwmﬂmwgnﬂ m._.ﬁ_—_.?.—_.h

- organ jgcy wyniki _ﬂon.n owad inng decyzji
_.P:_.oQNoimw ddzial horatoryineg DM_UL.,NWWW: . Badania mikrobiologiczne
_ ng_mﬂ_n__ PSSE Staroy
Otrzymuia ik — Fanua Ragndeyiicka P N—
= = Elaheetel e ——
1.Bez pi j zgody F ie Gdaniskim wynik badania nic moze bye powielany inaczej jak tvlko w calosci F_0464 Edycja 5

2. Wyniki badania odnoszz sic wy: Enun....n_.o badanyeh __qg.nw

ﬂ Klient ma prawo do reklamacji w cijgu 14 dni od daty otrzymanis sprawozdania,
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= .ff(ci\ b 5 2
..nww.h.nom”n“.nnx ?/;Unf.ln\l\\.\\.m 83-200 Starogard Gdariski, ul. Kanatowa 5 i 1
g tel./fax (58) 562-40-11_e-mail : laboratorium@psse-starogard.pl onastron
e e ODDZIAL LABORATORYJNY Lab ium Badari Srodowiskowych
“\«m.ﬂ\...l.._l/_.\..) rﬁn&n‘ Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611
:.—.-.w._.war
BADANIA X 4 -
SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 112z /2022/LBS 5o
ABB11 1 Zieceniodawca:  Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp z 0.0. ul. Polna 33 83-250 Skarszewy
2. Data pobrania prébki: 2022-03-14 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
; . 9.Stan probki w chwili
3.Data_dostarczenia_prébki: 2022-03-14 przyjecia: prawidiowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokotu: 60/L/2022/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakoéci wody
5. Kod_prébki: 60/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru: pkt kontroli wody podawanej do sieci, Hydrofornia Czarnocin
7.Data rozpoczecia badania: 2022-03-14 12. Data_zakoficzenia_ badania: 2022-03-17
Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1
———— A, S . e . ——— . — = s ——— —
| Parametr 4 _smﬁonm oznaczenia Jednostka Wynik __ Niepewnosé(n)/ Temp. pom. Wartosc . mg_maw.m_,._ﬁ
| | przedziat ufnosci (©) parametryczna zgodnosci
| Metnosé A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU | 0,61 0,17 - 1 -
| Barwa - A | PB_LS_02edycja4 z16.01.2012 | mgPl | 55 0.6 - i -
|_pH A | PB_LS_04 edycja4 z24.02.2017 - 7.4 03 - | 6,5-9,5 -
| Przewodnosé elektryczna wiasciwa 2) A | PN-EN 27888:1999 pS/ecm 561 29 17.2 2500 -
| Liczba bakterii grupy coli/100ml | A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jik 0 . - 0 -
_ Liczba Escherichia coli/100m1 _ A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 ._mﬁ _ 0 - - | 0 -
o hae il ot T S R, Rt e R —— = e =
Liczba Enterokokéw katowych/100ml | A | PN-EN ISO 7899-2:2004 Jjtk J__ 0 - e | 0 =
|_Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h/Iml _ A | PN-ENISO6222:2004 ]tk _ B 2 <1;6> - |bez nieprawidiowych zmian _ =
[A - badanic akredytowane przez PCA o . - . = e = i — |4
3 — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
<" = wartoéé ponizej oznaczalnosci metody |
- :..n_un.asomn rozszerzona obliczona n:m poziomu ufnodci Ow&o P=95% ze wspitczynnikiem rozszerzenia k=2, dla p 5 ikrabiologicznych zgodnie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej niepewnosci rownej
v.u korekta za p 3 .“cis.: do komp ..a wplywu t Eq.__n._ v (25°C)
N - badanie nieakredyt
N*-b dani . e metoda ak jednak wynik oznaczenia i«xﬁnﬁﬂaﬂﬂwﬁ%g_\ Y ~ m . _.—./_.—ﬁﬂ.
_.u organ uoﬂ.._au&. wyniki moze zastosBtual Rl »Wmn_. wania decyzji aloryjnego
Autoryzowal: PS 2 :mm Aiski
Zatwierdzil: 2
PSR s T e X¥gezie Paewntohickd R _ o o o o
UWAGA! < . i

1.Bez pi j zgody Powi i wnva_

3.Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty olrey

2. c.;:*.ea...!m Unhawummntusomskaagnag
maflia sprawozdania,

fiskim wynik badania nie moze byé powiclany inaczej jak tvlko w calosei




POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Data sporzadzenia
sprawozdania

83-200 Starogard Gdariski, ul. Kanalowa 5 g 11
tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : _muo_.wsq_:s..@omm?mﬁauma pl AN
ODDZIAL LABORATORYJNY Lab ium Badari Srodowiskowych
Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611
SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr  112z/1 /2022/LBS &
1.Zleceniodawca: Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp z o.0. ul. Polna 33 83-250 Skarszewy
2. Data pobrania prébki: 2022-03-14 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
. . 9.Stan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_préobki: 2022-03-14 przyjecia: prawidiowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokotu: 60/L/2022/z 10. Cel_pobrania: wewngtrzna kontrola jakosci wody
5. Kod_prébki: 60/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru: pkt kontroli wody podawanej do sieci, Hydrofornia Czarnocin
7.Data rozpoczecia badania; 2022-03-14 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-03-17
Dane pozyskane od klienta, pozycjanr: 1
— = Goe £ s = o . E— — — : :
Parametr Metoda oznaczenia Jednostka Wynik Niepewnosc(n)/ | Temp. pom. Wartosc Stwierdzenie
przedziat ufnosci (©) parametryczna* zgodnosci **
Zapach 4) N | PB_LS_07edycja 1 z23.05.2013 - | brak zapachu - - _ = -
| Smak 4) o ] I | N | PB_LS_07edycja 1223.05.2013 - | akceptowalny | - = = -

~ badanie akredytowane | _u-unu PCA

} — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

b <" — wartos¢ ponizej oznaczalnosci metody

+ Inie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej niepewnosci réwnej

N — niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla poziomu ufnosci okolo P=95% ze wspolczynnikiem rozszerzenia k=2, dla p ow mikrobiologi 21

lodchyleniu standardowemu odtwarzalnoéei wewngtrzlaboratoryjnej.
)~ korekta za pomocy urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury (25 °C)
— badanie .:Q_Go&_aasa:o

B) norma wycofana bez zastapienia

A)metoda nieakredytowana, dla ktérej nie spelnione 54 é_n:nmwb.w normy PN-EN IS0 17025:2018-02

® 1.
i i s o AR R %agﬁ_;
ﬁ»Eanoé& G arat 2oT @aﬁm&b 0 Badania mikrobiologiczne
[ Zatwierdzil:
Otrzvmuia Flaryn m.\.. rezyriska R—. | - F ey =
_I P e |m._$~>nm>_ Wi B L - e T = B BT =
I.Bez pisemncj zgody Powi j Stacji 5 F_064 Edvcja 5

B Wyniki badania odnoszs sic Eknninuaxgn_.uﬂenw
f.Klient ma prawo do reklamacii w ciggu 14 dni od daty otrayma

— e

ie Gdariskim wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w calogdci
:z*wu_ﬂiuﬁu-ﬁ
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ODDZIAL LABORATORY.JINY Laboratorium Badari Srodowiskowych
Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611
86

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr

113z /2022/LBS

AB 611 1.Zleceniodawca: Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp z 0.0. ul. Polna 33 83-250 Skarszewy
2. Data pobrania prébki: 2022-03-14 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci; [
3.Data_dostarczenia_probki: 2022-03-14 s uacxwﬁm“ﬂﬁ“ ——— 14.Zasada podejmowania decyzji
4. Numer_protokotu: 61/L/2022/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
5. Kod_probki: 61/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru: pkt kontroli wody podawanej do sieci, SUW Nowy Wiec
7.Data rozpoczecia badania: 2022-03-14 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-03-17
Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1,2,4,5,6,8,10,11,15
I - _um_,m:._im.r i a _ - .-_s.mﬂoam o.mﬂnmm:ﬁ. Lma_.._mﬂwm _ ﬂ<|§_x z_muméz.o,m,m_._ﬁ | Temp. pom. Wartosé Stwierdzenie
_ “ | przedziat ufnosci (C) parametryczna* zgodnosci **
" Metnosé A | PN-ENISO 7027-12016-09 NTU | 027 0,07 . i :
Barwa ' A | PB_LS 02edycja4z16.012012 mg Pl | 28 0,4 2 - -
pH A | PB_LS 04 edycja4 z24.02.2017 - 7,6 0.3 - 6,5-9,5 -
Przewodnosé elektryczna wiasciwa 2) A | PN-EN 27888:1999 uS/ecm 481 25 17,3 2500 -
Liczba bakterii grupy coli/100ml A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 | - - 0 -
Liczba Escherichia 8@. 100ml - | A | PN-ENISO 9308-1 2014-12+A1:2017-04 jtk | 0 - - . 0 -
|_Liczba Enterokokéw katowych/100ml | A | PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0 - - 0 &
_l Ogélna liczba mikroorganizmow w 22°C po 72h/1ml _ A | PN-EN [SO 6222:2004 itk || L <0;7> K bez nieprawidlowych zmian -

Hluvmwnﬂnjwwu.&?n przez PCA -
*) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
<" — warteéé ponizej omnaczalnoéci metody

dard, A I

Yinej.

ji wplywu temp

odehyleniu st
2) - korekta za ¢
N — badanie nieakredytowane

IN* - badanie przeprowadzone metods akred
[** - organ jacy wyniki moze Z3to

Autoryzowat: FSSE
Zatwierdzit:

iado k

3 urzad

. —ZbignidWbria
| e &

1.Bez pisemncj zgody Powiatowej Stacji Sani
2. Wyniki badania odnoszg sig wylicznic do badanych probek.
Tn__.o_.__ mz prawo do reklamacii w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

L e e

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Wil lodanskl

3.0 f
j ik oznaczeni; ki “Zakr,
z?ﬁ.ﬁ%ﬁﬁ?s e Oduz

iw ie Gdanskim wynik

N = niepewno$é rozszerzona obliczona dla poziomu ufnoici okolo P=95% ze wspdlezynnikiem rozszerzenia k=2, dla

¥(259C)

mikrobiclogi h oz

o TS L STARSZY (g
[ARSZY TECHNIK Oddziath Labprif
latu PSSE Wh 2

badania nic moze byé powielany inaczej jak tylko w calosci
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w_wu.,_,: esie\sha

F_iv34 Edycja 5




1.Zleceniodawca:

2. Data pobrania prébki:

3.Data_dostarczenia_prébki:

4. Numer_protokotu:

5. Kod_prébki:

6. Miejsce_poboru:

7.Data rozpoczecia badania:
Dane pozyskane od klienta, pozy

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA cﬂwhﬁ%u”mnw T
83-200 Starogard Gdariski, ul. Kanatowa 5 e I/ e
tel./fax (58) 562-40-11 e-mail ; laboratorium@psse-starogard.pl
ODDZIAL LABORATORYJINY Laboratorium Badari Srodowiskowych
7| Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611
SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr  113z/1 /2022/LBS 86

Gminne Wodociggi i Kanalizacja Sp z 0.0. ul. Polna 33 83-250 Skarszewy

2022-03-14 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [ ]
9.Stan prébki w chwili
2022-03-14 przyjecia: prawidiowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
61/L/2022/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
61/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01

pkt kontroli wody podawanej do sieci, SUW Nowy Wiec
2022-03-14 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-03-17
cjanr: 1,2,4,56,8,10,11,15

r— Schen s iR S S T e e ST T
. Parametr _ Metoda oznaczenia Jednostka | Whynik | z_mumé_._omo?% _ | Temp. pom. Wartos¢ . Stwierdzenie
| __ przedziat ufnosci (€) parametryczna zgodnosci **
Zapach4) | N [ PB_LS_07edycja 1 223.05.2013 | - | brakzapachu | . 4 | - __ .
| Smak4) N[ PBLS Oredyja1z2305203 | - | akompwwalny | - | - | e P ]

|\~ badanie akredytowane przez PCA
).~ zgodnie 2 Rozporzadzen,
w=" = wartoéé ponizej oznaczalnodei metody

N - niepewnosé rozszerzona obliczona dia poziomu ufnosci okolo P=95% ze wipdlczynnikiem rozszerzenia k=2, dia

R L 1 i

2z IS0 19036 i jest oparta na standardowej niepewnosci rownej

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzt _
_

i
odtwar

bdehyleniu dard,
2) — korekta za 4 urzadzenia do k

inej.
¥ (25°C)

N ~ badanie nieakredytowane
) norma wycofana bez zastapienia

#)metoda nieakredytowana, dla kiérej nie spetnione s3 wymagania normy PN-EN 180 17025:2018-02 O |

N* - badanie przeprowadzone metod akredytowana, jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakred akredyticy? LY

¥ag'inng zasade podejmowania decyzji |
it K
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AB 611 1.Zleceniodawca:
2. Data pobrania prébki: 2022-03-14
3.Data_dostarczenia_prébki: 2022-03-14
4. Numer_protokotu: 62/L/2022/z
5. Kod_probki: 62/IF/z

6. Miejsce_poboru:

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Data sporzadzenia
sprawozdania

-3

83-200 Starogard Gdariski, ul, Kanatowa 5

tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : _mwoqmﬂozﬁz@wwo.mﬁ«o@ma.n_

Strona/stron

ODDZIAL LABORATORYJINY

Laberatorium Badari Srodowiskowych

Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr
Gminne Wodociggi i Kanalizacja Sp z 0.0. ul. Polna 33 83-250 Skarszewy

8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia

9.Stan prébki w chwili
przyjecia: prawidtowy

114z /2022/LBS

13. Stwierdzenie zgodnosci: O

14.Zasada podejmowania decyzii:

10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody

11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski
Pkt zgodnosci kuchnia, budynek mieszkalny Mirowo Duze 7B

15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01

7.Data rozpoczecia badania:  2022-03-14 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-03-17
Dane pozyskane od klienta, pozycjanr: 1

_| Parametr g Metoda oznaczenia Jednostka _| Wynik ___ Niepewnosc(n)/ Temp. pom. Wartos¢ Stwierdzenie
| _ “ [ przedziat ufnosci (©) parametryczna* zgodnosci **
| Mgtnos¢ | A | PN-ENISO 7027-1:2016-09 NTU | 0,22 0,06 - 1 -
\‘me& T | A | PB_LS 02 edycja4z16.01.2012 mg Pyl | 3,0 04 - - - |

pH - | A | PB_LS 04 edycja4 z24.02.2017 -] 7.6 03 5 65-95 . ]
| Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa 2) | A | PN-EN27888:1999 uSfem | 656 34 17.6 2500 = |
! Liczba bakterii grupy coli/100ml | A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1-2017-04 jtk | 0 3 - 0 | - _
wrmﬁlummmn:nirlo;:_m“nw_ﬁooam A | PNENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  jtk | 0 - i . _ 8. e
|_Liczba Enterokokow kalowych/100ml | A | PNENISO 789922008 [ itk | 0 | B - 0 - ]
| Ogélna liczba mikroorganizmow w 22°C po 72WIml | A | PN-ENISO 62222004 e L R T T R e T

mri badanie akredytowane umunn|10>||
3= dzeni

s ofpen

z Rozpor

<" — warte$¢ poniZej oznaczalnodci metody

Tl niepewnosé rozszerzona obliczona dla poziomu ufnosci okoto P=95% ze wspolczynnikiem rozszerzenia k=2, dla ow mikrobiologi h zgodni
pdchy odtwarzalnosci yinei.
2) - korekta za pomocg urza do} ji wplywu temp ¥ (25°C)

T - badanie nieakredytowane

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
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1.Zleceniodawca:

2. Data pobrania prébki:

3.Data_dostarczenia _probki:

4. Numer_protokotuy:
5. Kod_prébki:
6. Miejsce_poboru:

7.Data rozpoczecia badania:

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Data sporzadzenia
sprawozdania

17

83-200 Starogard Gdariski, ul. Kanatowa 5
tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : _m&oqneo:ss@aawo.mﬁaoma pl

Strona/stron

1/1

ODDZIAL LABORATORYJNY Laboratorium Budari Srodowiskowych

Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr
Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp z 0.0. ul. Polna 33 83 -250 Skarszewy

2022-03-14 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci:
9.Stan prébki w chwili

2022-03-14 przyjecia: prawidtowy 14.Zasada podejmowania decyzji:

62/L/2022/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jako$ci wody

62/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski

pkt zgodnosci kuchnia, budynek mieszkainy Mirowo Duze 7B
2022-03-14 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-03-17

Dane uoN<mwm=m od klienta, uonwnhm nr: 1

114z/1 /12022/LBS

O

86

15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01

e S T e -_ N A
_ Parametr ] Metoda ozn oznaczenia Jednostka | S@:.x __ Niepewnos¢(n)/ T.m:._u. pom. _ Wartos¢ - mg_manma_.m _
| _ | przedziat ufnosci (C) parametryczna zgodnosci

|_Zapach 4) | N | PB_LS 07edycja | 223.05.2013 o __ brak zapachu | - - | - _ - N
[ Smak4) N T PB LS oredyein 1 223052055 | I 2 D, A I S S

_uwan_:n nﬁm&.aiw:m E.N_qw PCA
u - i Ministra Zdrowia

= Ew:_oao voa_um‘_ oznaczalnoéci metody

zdnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

= bli dla p ufnosci okolo P=95% ze wspblezynnikiem rozszerzenia k=2, dla parametrow mikrobiologicznych zgodnie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej niepewnosci réwnej
W;oein:... w__.m:n_unn_oim.s.. o%s.mﬁﬂ_soun_ sﬁsswﬂ_u_...oaa:._._:n._
korekta 22 pomocy urzgdzenia do kompensacii wplywu v (25 °C)
— badanie .:nm_udn_u._.oim:o
) norma wycofana bez zastapienia

Vang nieakredytowana, dla ktérej nie spetnione s3 wymagania normy PN-EN IS0 17025:2018-02
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