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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 80z/1 /2022/LBS 5

1.Zleceniodawca; Gminne Wodociagi i Kanalizacja Spétka z 0.0. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

2. Data pobrania prébki: 2022-02-28
3.Data_dostarczenia_prébki: 2022-02-28

4. Numer_protokotu: 43/L/2022/z
5. Kod_probki: 43/IF/z

8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci:

9.Stan prabki w chwili

przyjecia: prawidtowy 14.Zasada podejmowania decyzji:

10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody

11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski

6. Miejsce_poboru: pkt zgodnosci pomieszczenie socjalne, budynek mieszkalny, GWiK Sp z o.0. Ul. Polna 33 Skarszewy
12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-03-03

7.Data rozpoczecia badania: 2022-02-28
Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1

O

15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
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AB 611 1.Zleceniodawca: Gminne Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

2. Data pobrania prébki: 2022-02-28 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: O
; s 9.Stan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_probki: 2022-02-28 przyjecia: prawidtowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokotu: 44/L/2022/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
5. Kod_prébki: 44/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru:  pkt zgodnosci kuchnia, budynek mieszkalny, gmina Skarszewy, Marianka 5
7.Data rozpoczecia badania: 2022-02-28 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-03-03
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1.Zleceniodawca: Gminne Wodociagi i Kanalizacja Spéika z o0.0. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33
2. Data pobrania prébki: 2022-02-28 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
; . 9.Stan probki w chwili
3.Data_dostarczenia_prébki: 2022-02-28 przyjecia; prawidiowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokotu: 44/L/2022/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
5. Kod_prébki: 44/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru: pkt zgodnosci kuchnia, budynek mieszkalny, gmina Skarszewy, Marianka 5
7.Data rozpoczecia badania:  2022-02-28 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-03-03
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