Data sporzadzenia
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA b
© 09 -06- 2017

sprawozdania
83-200 Starogard Gdanski, ul. Kanalowa 5 11
tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : laboratorium@psse-starogard.pl Sexonalstonn
ODDZIAL LABORATORY.INY Laboratorium Badari Srodowiskewyeh
Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611
SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr  552z/1 /2022/LBS 408
1.Zleceniodawca: Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33
2, Data pobrania prébki: 2022-06-06 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
. : 9.Stan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_prébki: 2022-06-06 przyjecia: prawidtowy 14 Zasada podejmowania decyzj:
4. Numer_protokotu: 302/L/22/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
5. Kod_prébki: 302/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru: pkt zgodnosci kuchnia budynek mieszkalny Kamierowo gm. Skarszewy uzzww Skarszewy
7.Data rozpoczecia badania: 2022-06-06 12. Data_zakoriczenia_ badania: 2022-06-09
Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1
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1. Bez pisemnej zgody|Po lowej Stacji Sani Epidemiologicznej w dzie Gdanskim wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylke w calodei F_064 Edycja 5
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B Klient ma prawo do reklamacii w ciggu 14 dni od daty otreymania sprawozdania,
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