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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 21z /2023/LBS T4
1.Zleceniodawca: Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp.zo.o0. 83-2 Skarszewy ul. Polna 33
2. Data pobrania prébki: 16.01.2023 8.Przedmiot badania: probka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
. . 9.Stan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_probki: 16.01.2023 przyjecia: prawidtowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokotu: 12/L/23/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jako$ci wody
5. Kod_prébki: 12/HR/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_pobaru: pkt zgodnosci fazienka Przedszkole Pogédki, Pogédki ul. Cysterséw 13 gm. Skarszewy uzzww Pogédki
7.Data rozpoczecia badania: 16.01.2023 12, Data_zakoriczenia_ badania: 19.01.2023
Dane pozyskane od kiienta, pozycjanr: 1
_umB_sm: Metoda oznaczenia Jednostka Wynik Niepewnos¢(n)/ | Temp, pom. Wartos¢ Stwierdzenie
przedziat ufnosci (©) parametryczna*® zgodnosci **

Metnosc A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,31 0,09 - 1 -

Barwa A | PB_LS_02edycjad z 16.01.2012 mg Pt/l 2,6 0,4 = - =

pH A | PB_LS 04 edycjadz24.02.2017 - 74 03 - 6,5-95 2

Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa 2) A | PN-EN 27888:1999 uS/em 479 25 18,5 2500 -

Liczba bakterii grupy coli/100m! A | PN-EN IS0 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 - - o -

Liczba Escherichia coli/100ml A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 - - o &

Liczba Enterokokow katowych/100ml A | PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 0 - = 0 -
h Ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C po 72h/Iml A | PN-EN ISO 6222:2004 jtk |14 <921> | - bez nieprawidlowych zmian -
|A — badanie akredytawane przez PCA ) o T i T
J zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakesel wody przeznaczonej do spozycia przez luda
<" — wartosé ponizej oznaczalnosci metody
n - niepewnosé rozszerzona obliczona dla poziomu ufnosci okolo P=935% ze wspélczynnikiem rozszerzenia k=2, dla 1 elrd krobiclogicznych zgodnie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej nicpewnoéci réwnej
odchyleniu standardowemu odtwarzalnosei s«s.:mu.«_u&o_..ﬂo;_‘.:u._
[2) — korekta za pomocy urzadzenia do komp wplywal temperatury (25 9C) ST CHNIK
[N — badanie nieakredytowane o
2» badanie przeprowadzone metods akredytowans, jednak wynik oznaczenia wykracza poza U_nz&

- organ oceniajgey wyniki moze uhﬂogﬂﬂowﬁ%&nwﬂg:s decyzji ) & / ( arsz s Hm :n
|Autoryzowal: lu Labaratoryjnego Badania fizy¥ochemiczne Ug@@, cws..mnnmw_

Zatwierdzil: m._m.m E Staro r\%f Gdanski Hanna Reszczynska
) TWAG = WSk T B

1.Bez psemncj #gody Fowiatowej Stacji maans& piflrdsic Gdatiskim wynik g%.”hﬂ.ﬂm»__sow‘o byé powielany inucze] jak tylko w calosci \Nﬁﬁbﬁhﬂﬂmﬁ%ﬁwﬁm
2 Wyniki badania odnosay sic wylgcznie do badanych grobek,
. Kliene ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzy mania sprfwozdania,
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Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611

1.Zleceniodawca: Gminne Wodociggi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-2 Skarszewy ul. Polna 33

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 21z/1 /12023/LBS

14

2. Data pobrania prébki: 16.01.2023 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
. , 9.Stan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_prébki: 16.01.2023 przyjecia: prawidiowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokotu: 12/L/23/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jako$ci wody
5. Kod_prébki: 12/HR/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
6. Miejsce_poboru: pkt zgodnosci fazienka Przedszkole Pogédki, Pogodki ul. Cysterséw 13 gm. Skarszewy uzzww Pogédki
7.Data rozpoczecia badania: 16.01.2023 12. Data_zakoficzenia_ badania: 19.01.2023
Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1
[ T T e e I — o= A T _— o P
7‘ Parametr Metoda oznaczenia Jednostka Wynik Niepewnosé(n)/ | yemp pom. Wartos¢ Stwierdzenie
przedzial ufnosci () parametryczna® zgodnosci **

| Zapach 4) N | PB_LS 07edycja 1 z23.05.2013 = brak zapachu - i - -
| Smak 4) - ] N | PB LS 07edycja1223.052013 - akceptowalny - - - -

A~ badanie mwanmv.‘..oﬁ,..:n przez PCA
") — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

<" — warto$¢ ponizef oznaczalnaici metody

n — niep S¢ rozszerzona obli dla pozi ufnofei okelo P=95% ze wspdlczynnikiem rozszerzenia k=2, dla p mikrobiologicznych dnie z ISO 19036 i jest opana na standardowej niepewnosci réwnej
edchyvleniu standardowemu odtwarzalnes laboratoryjne;,

2} ~ korekta za pomocy urzzdzenia do komp )i wplywu temg ¥ (25°C)

IN — badanie nieakredytowane

3) norma wycofana bez zastapienia S TARQTZY "THNITK

[{)metoda nieakredytowana, dla ktérej nie spelnione s3 wymagania normy PN-EN IS0 _qomm_mo_mr.ﬂamuu ARSZY 4.\ HNIK

IN* - badanie przeprowad metods akredy 4, Jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakres dhiedyediiy| .

** - organ oceniajacy wyniki moze zastosowaé inng zasade podejmowania decyzji
Badania mikrobiologiczne
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1.Bez piscmne] zgody Powiatowej Stacji Santhd Eadhist e kmy&@aﬂ Geaiskim wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylke w cakodci F_064 Edycia §

Wyniki badania odnosz sie wylacznie do badanych probek,
Klient ma prawo do reklzmucji w cisgu 14 dni od daty lreymania fprawozdania




