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L & ODDZIAL LABORATORYJINY

Laboratorium Badari ,m..___.aa.a...@»axqﬁa

Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresic objetym akredytacja Nr AB 611

AB 611

1.Zleceniodawca:

8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBK| WODY Nr

Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp.zo.0. 83-2 Skarszewy ul. Polna 33

prawidtowy

wewnetrzna kontrola jakos$ci wody

2, Data pobrania prébki: 17.01.2023
; o 9.5tan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_prébki: 17.01.2023 przyjecia:
4. Numer_protokotu: 14/L/23/z 10. Cel_pobrania:
5. Kod_prébki: 14/HR/z 11. Pobrano przez:

6. Miejsce_poboru:
17.01.2023
Dane pozyskane od klienta, pozycjanr: 1

7.Data rozpoczecia badania:

Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski

13. Stwierdzenie zgodnosci:

23z /2023/LBS

O]

14.Zasada podejmowania decyz;ji:

14

15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01
pkt zgodnosci tazienka budynek mieszkalny wielorodzinny Kamierowskie Piece ul. Sloneczna 1/8 gm. Skarszewy uzzww Bozepole Krélewskie
12. Data_zakoficzenia_ badania: 20.01.2023

= — — = — o - — 77 I T = : 1
Parametr Metoda oznaczenia Jednostka Wynik Z_mﬁmézomn@‘. . | Temp. pom. Wartos¢ w_émawma_m _
przedziat ufnosci (C) parametryczna* zgodnosci **
Metnosé A | PN-ENISO 7027-1:2016-09 NTU 0,16 0,05 - 1 -
Barwa A | PB_LS 02 edycjad z16.01.2012 mg Pl <2.0 - - - -
pH A | PB LS 04 edycja4 z24.02.2017 - 7.5 0.3 . 65-95 "
Przewodno$¢ elekiryczna wlasciwa 2) A | PN-EN 27888:1999 uSfcm 517 27 19.4 2500 -
Liczba bakterii grupy c¢oli/100m] A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Jjtk 0 - = 0 -
Liczba Escherichia coli/100m] A | PN-ENISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 - - o -
Liczba Enterokokéw kalowych/100ml A | PN-ENISO 7899-2:2004 itk 0 - - 0 -
Omo.?m __nnvm gaolcqmnagos w 22°C po 72h/Iml A | PN-ENISO @Nmumuog L ._..i jtk ol wI.I <15 . bez a%B,&&oEInm Zmian | =]
[A ~ badanic akredytowane przez PCA o S T - T T - .
[*) — 2godnie 2 Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody prrenaczone) do spodycia przez ludzi
<7 — wartosé tou_.»n_ oznaczalnodci metody
n— rozszerzona obli dla p ufnosci okoto P=93% ze wspétezynnikiem rozszerzenia k=2, dla par mikrobiologi h zgodnie z 150 19036 i jest oparta na standardowsy niepewnosci Townej

...xu_n._..w__n_..:. standardowemu odtwar dei

Vinej.

{2 Wy niki badania odnos sig s..._unn_._.n do badanyeh probek
[# Klient ma prawo do reklamacii w cigeu 14 dniod daty otrzymanta sprawk 2dania.

SR . -

£} - korekta za pomocy urzadzenia do komp i wplywu temp (25°C) 1 TV TECL 1K
H _UMQMMF nieakredytowane s ) % " Nw..‘.—&“ﬁ__mﬁ.w”n ﬁ\”ﬁ%,w . Wmnww.mh% m\,ﬂﬁfm.nmwﬂﬂ
* - badanie przeprowadzone meto r w nak wyn zenia wykracza poza editacil v b i £
- organ wyniki moze gmﬂ%&%&%ﬁ nmnv.n.__ PSSE Uﬁﬁ__.Jm\ | mm.x.u;m _ur..w_u —u.nJ o J._.Q ﬂuam_:mnﬂ
Autoryzowal: Badania fizyRocherhiczpe %ﬁv w&r@%ﬁn&
Zatwierdzil; mnnahw.mqn?ué;m wwmw_wm%
s T Zogm e ———————————— .
[Bez i zgody B ej Stacji 5 nej w gardzie Gdariskim wynik badania nic moze byé powielany inaczej jak tylko w calodci F 064 Edycja s
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ODDZIAL LABORATORYINY Laboratorium Badari Srodowiskowych
Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611
14

1.Zleceniodawca: Gminne Wodociggi i Kanalizacja Sp.zo.0. 83-2 Skarszewy ul. Polna 33

2. Data pobrania prébki: 17.01.2023 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
: . 9.5tan prébki w chwili
3.Data_dostarczenia_prébki: 17.01.2023 przyjecia: prawidfowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokolu: 14/L/23/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jako$ci wody

5. Kod_prébki: 14/HR/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski

6. Miejsce_poboru:

7.Data rozpoczecia badania: 17.01.2023 12. Data_zakoriczenia_ badania: 20.01.2023

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 23z/1 /2023/LBS

Pkt zgodno$ci fazienka budynek mieszkalny wielorodzinny Kamierowskie Piece ul, Stoneczna 1/8 gm. Skarszewy uzzww BozZepole Krélewskie

15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HK_12_01

Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1
B s e = —— ———is, - — = =T = T =" - S - "
Parametr Metoda oznaczenia Jednostka Wynik z_mum._,___._omoﬁ_.i . | Temp. pom. Wartos¢ mﬂs_,_m_.aw..m-,:,m
przedziat ufnosci (C) parametryczna* zgodnosci
Zapach 4) N | PB LS 07edycja | z23.05.2013 - brak zapachu 2 g - %
| Smak 4) ) N | PB_LS 07edycjalz23.05.2013 1 - akceptowalny e - = -
fA — badanie mw_.wm_w”nm&m_..m vmmmnﬂ.ﬁ.w - A o — e i - T N - = = ]
) ~ zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 7 dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoéci wody preeznaczonej do spozveia przez ludzi _
<7~ wartoéé ponizej oznaczalnosci metody _
n - niep 5S¢ rozscerzona obli dla peziomu ufnoéer okolo P=95% ze wspdlczynnikiem rozszerzema k=2, dla parametrow mikrobiologicznych zgodnie z IS0 19036 1 jest oparta na standardowej niepewnosci rowngj _

wodchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewngurzlaboratoryjne;.

2} — korekts za pomecy urzgd: do ke ji wplywu temp v (25°C)

N — badanie nieakredytowane

3) norma wycofana bez zastypienia

[metoda nieakredytowana, dla ktérej nie spelnione s3 wymagania normy PN-EN IS0 17025:2015-02
IN* - badanie przeprowadzone metoda akredytowany, jednak wynik oznaczenia wykmcza poza zakres akredytacji
** - organ beeniajacy wyniki moze Em?_ﬂnium&%mw%%“waoig.—m decyzji U & 3 8
IAutoryzowal: - borat 3

Zatwierdzil: .
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1.Bez pisemngj zgody Powi :j Stacji Sani Epidemiologicgnej w § deie Gdafiskim wynik badania nie mose byve powiclany inacaej juk tylko w calosai
Wyniki badania odnosza sig wylycenic do badanych prabek. 1
ﬁ_ﬁaa ma prawo do reklamacii w ciggm 14 dni od daty otreymania sprowozdania,

F_064 Edycja §




