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1.Zleceniodawca:

2. Data pobrania prébki:
3.Data_dostarczenia_prébki:

4. Numer_protokotu:

5. Kod_prébki:

6. Miejsce_poboru:

7.Data rozpoczecia badania:
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Data sporzadzenia

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA sprawozdania

83-200 Starogard Gdariski, ul. Kanatowa 5

tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : _mcioam.ummm.mnm_.owm_dmmm:wE@mm:mu#_.uoﬁv_ Stmnpst

ODDZIAL LABRORATORYJNY Laboratorium Badaii hﬁa&a!wﬁ@éﬁh
Oddzial Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objetym akredytacja Nr AB 611

&

SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY Nr 190z /2023/LBS
Gminne Wodociagi i Kanalizacja Sp.zo.0. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

129

28.03.2023 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [
9.Stan prébki w chwili
28.03.2023 przyjecia: prawidiowy 14.Zasada podejmowania decyzji:
149/L/23/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
149/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01

pkt kontroli wody podawanej do sieci Stacja Uzdatniania Wody Nowy Wiec gm. Skarszewy
28.03.2023 12. Data_zakoriczenia_ badania: 31.03.2023

Dane pozyskane od kiienta, pozycjanr: 1

Parametr Metoda oznaczenia Jednostka Wynik Niepewnosé(n)/ | Temp. pom. Wartose Stwierdzenie
przedziat ufnosci (C) parametryczna* zgodnosci **
Metnoéé A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,30 0,08 - I 2
Barwa A | PB LS_02edycja4 z 16.01.2012 mg Pt/l 4,1 0,5 = A 5
pH A | PB_LS 04 edycja4 z24.02.2017 - 7.7 0,3 - 6,5-95 -
Przewodnosé elektryczna wiasciwa 2) A | PN-EN 27888:1999 uS/em 483 25 18,0 2500 E
Liczba bakterii grupy coli/100ml A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk 0 - < 0 =
Liczba Escherichia coli/100ml A | PN-EN ISO 9308-1:2014-124+A1:2017-04 jtk 0 - B 0 -
Liczba Enterokokow kalowych/100ml A | PN-EN ISO 7899-2:2004 itk 0 - - 0 =
|_Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h/1ml A | PN-EN ISO 6222:2004 jtk 1 <0;7> - bez nieprawidlowych zmian =
__—
- badanie akredytowane (zakres akredytagji PCA nr AB611 ) .
) = zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakogci wody przeznaczenej do spozycia przez ludzi
.<" - wartoéé ponizej oznaczalnosci metody
b — niepewnasé rozszerzona obliczona dla poziemu mmbmwhm‘omﬂn.vﬁmmﬁ ze wepblezynnikiem rozszerzenia k=2, dla ow mikrobiologicznych zgodnie z 15O 19036 i jest oparta na standardowej nicp i réwnej odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewngtrzlaboratoryjnej. bt e oM i e A Lt K ierownt LA
2) - korekta za pomocq urzadzenia do kompensacji wplywintempefatu ©sPoy ) D.0. 3t f inego
N ~ badanie nieakredytowane o ot - et U;H prpa L. - ki \:,@HD__.%__S_ =
N* - badanie przepr 3 metody akredytowang, uwmwmni%ﬂ;#.v (s A ricza poza zakres akredytacji ars he( \m.r mux s Hm nt FU Qahﬁ ,.L.ﬂ.u_.. s a.«lur.m_.rmrzﬁ_._j
** - organ oceniajacy wyniki moze zastosowaé inng zasade pode] dn PSSE Star, Gard Gdanski PSSEW S
Autoryzowal: Badania figykochemicznd. Badania mikrobjolegiczne Zatwierdzil: WLy :
(Otrzymujg E : c T ) ! =5 222 Muchowskd
I. Klient eresa Qrlikowska Karolina M
2. afa
1.Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdanskim wynik badania nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci F_064 Edycja 5
2.Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.
B.Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

_mmmm w Starogardzie Gdanskim ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjatkiem danych pozyskanych od klienta.
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Gminne Wodociggi i Kanalizacja Sp.zo.0. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

2. Data pobrania prébki: 28.03.2023 8.Przedmiot badania: prébka wody do spozycia 13. Stwierdzenie zgodnosci: [ |
3.Data_dostarczenia_prébki: 28.03.2023 & uauwrﬁuﬂﬁhu T 14.Zasada podejmowania decyzji:
4. Numer_protokolu: 149/L/23/z 10. Cel_pobrania: wewnetrzna kontrola jakosci wody
5. Kod_prébki: 149/IF/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdariski 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01
« 6. Miejsce_poboru: pkt kontroli wody podawanej do sieci Stacja Uzdatniania Wody Nowy Wiec gm. Skarszewy - #
7.Data rozpoczecia badania: 28.03.2023 12. Data_zakoriczenia_ badania: 31.03.2023

Dane pozyskane od klienta, pozycjanr:. 1
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_ Parametr | Metoda oznaczenia Jednostka | Wynik _ﬁzumvméaomﬂﬁ_ﬁ_ | Temp. pom Wartosc . mg_maNma_M

L | przedziat ufnosci | (C) parametryczna zgodnosci
Zapach 4) N | PB LS 07edycja 1 223.05.2013 | - brakzapachu | - | - L = -

| Smak4) = N PBLS Oedscialz 2052013 | - [ akeeptowany | . | S i

A~ Batanie akredytorane (zakres skredy g TCA nr ABETTS = = e - - = 5 — = — - - - -

= zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudma 2017r. w spravie jakosci wody precmoczone) do spozyeis preez ludzi

<" = wartosé ponizej oznaczalnoded mietody

- niepenwnodd rozszerzonn obliczena dla posiamu ufisdei akolo Tuwmwvnﬁ——umx.._na.—.:-:.h; szerzenia kel dla 3 ik zoodnie ¢ [30 19036 i jest oparta na standardowe; niepewnose: rowne] odeby lenm di I Laks mej. [
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Wphviu temp ¥ (25°C)

Wmetodn k

, dla ktde] e s Wyimagania normy PN-EN S0 17025:2018.02
N* - badanie przeprowndzone metody akredviowany, jednak wynik omaczenia wykmeza poen zkres akredvtacii

[** - organ oceniajger wyniki moe zastosowac inng rasndy ia decvaji
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1.Bez ._.ummn_:mn.m zgody Powiatowej Stacji wﬁ_:E:c.mu_.aﬂz__o_om,.ruuo._. w Starogardzie Gdanskim .su,:_.w badania nie moze 3.& uo&o_m:.,_ inaczej jak tylko w caloci

2. Wyniki badania odnosza sie wylacznie do badanej prabki.
3.Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

4. PSSE-w Starogardzie Gdanskim: ponast odpawiedzialnosé za w szysthie informacje przedstawioric w sprawozdaniv z wyjatkiem danvch pozyskanveh od klienta,
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Badania mikrobiologiczne

Earolina Muchowska

F 064 Edycja 5



